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RECINZIONE METALLICA

SU MURO DI CONFINE

(±0,00) = Quota di Progetto
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AREA CON PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
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TETTOIA

UFFICIO/SERVIZI/

DEPOSITO

MAGAZZINO

EDIFICIO IN

MURATURA

GABBIE RETE

METALLICA

TUBAZIONE DI SCARICO

AL FOSSO "PAZZARETTO"

VASCA DI LAMINAZIONE

DIM. mt 4,00 x 4,00 mt H = 2,00 mt

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

fino a 2000 mq
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Ingresso Acque

Meteoriche da Trattare

Ingresso Acque

Meteoriche da Trattare

Scarico Acque di

Prima Pioggia Trattate

Scarico Acque di

Prima Pioggia Trattate

SEZIONE

PIANTA

POZZETTO DI BY-PASS

(non in fornitura)

Q.E. DI COMANDO

APPARECHIATURE

VASCA DI ACCUMULO I PIOGGIA

capacità 10 mc

ELETTROPOMPA DI

SVUOTAMENTO I PIOGGIA

DISOLEATORE ACQUE I PIOGGIA

POZZETTO DI ISPEZIONE

(non in fornitura)

TUBAZIONE DI BY-PASS II PIOGGIA

(non in fornitura)

Q.E. DI COMANDO

APPARECHIATURE

POZZETTO DI BY-PASS

(non in fornitura)
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Linea di alimentazione
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PE

All'armatura

Linea di alimentazione

1

Armatura IP54 in doppio isolamento

2

Collare in calcestruzzo

3

4

5

6

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Palo in acciaio

LEGENDA

Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in calcestruzzo

7

Corda nuda in rame 1G35

8

Foro di drenaggio

Particolare di derivazione in pozzetto

1

Morsetto a compressione

o a mantello

Muffola a nastro

autoagglomerante protetto da

guaina termorestringente
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7

12
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9

Morsetto a compressione

10

Picchetto in acciaio zincato

11

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
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Cavo unipolare tipo N07V-K
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DETTAGLIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Scala 1:25

PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE    Scala 1:25

PARTICOLARE POZZETTI ACQUE CHIARE   Scala 1:25

GRIGLIA CARRABILE

SOLETTA IN C.A. CON PREDISPOSIZIONE

PER CADITOIA IN GHISA

PAVIMENTAZIONE STRADALE

FONDAZIONE STRADALE

POZZETTO IN CLS

MAGRONE CLS

A DOSAGGIO 150Kg/mc

TUBO IN PE-AD DIAM. 250mm

(QUOTA SCORRIMENTO VARIABILE)

PLANIMETRIA IMPIANTI Scala 1:200
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