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Canali di mandata in lamiera zincata a sezione rettangolare

Canali di ripresa in lamiera zincata a sezione rettangolare

Canali flessibili

Bocchetta di mandata a doppio filare di alette regolabili

in alluminio anodizzato con serranda di taratura:

BM01: 400x200 mm

BM02: 600x200 mm

BM03: 300x200 mm

Diffusore di mandata circolare ad effetto elicoidale ad alta

induzione a soffitto in lamiera di acciaio, con ugelli sferici

orientabili  posti al centro dello stesso. DM01: Ø315 mm

Griglia di ripresa a singolo filare di alette fisse inclinate

a 45° in alluminio anodizzato con serranda di taratura:

GR01: 2500x500 mm

GR02: 400x1000 mm

GR03: 200x200 mm

Tubazioni impianto di condizionamento: PEX, acciaio al carbonio

Unità interna con batteria ad acqua a parete:

FC01 da 1500 kW

FC02 da 2000 kW

Unità interna con batteria ad acqua a pavimento:

FC01 da 1500 kW

FC02 da 2500 kW

FC03 da 4500 kW
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Radiatore in alluminio

n° elementi altezza elementi

Valvola di ventilazione in polipropilene:

VV01: Ø160 mm

VV02: Ø100 mm

Diffusore di mandata circolari a coni regolabili in acciaio.

DM02: Ø160 mm

Griglia di transito:

GT01: 300x100 mm

GT02: 300x150 mm

GT03: 500x200 mm

Discesa tubazione

Salita tubazione

Colonne impianto di condizionamento
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