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Schema unifilare Tipo
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P

35

P

35

35

35

35

A

A

P

35

E.

P

35

P

35

P

35

Scatola di derivazione

TV

Presa antenna TV

TD

Trasmissione dati

Applique a Led 12 W

A

Plafoniera a Led 35 W

P35

Centralina TD e telefonica

TD

TV Centralina TV

Lampada di emergenza autonoma 20W led

E.

a doppio isolamento IP 54

Conduttura murata  tubazione corrugata PVC Ø min 20

Q.E.G

Quadro elettrico generale

Pozzetto con palina in rame di messa a terra

LEGENDA

Interruttore unipolare

Presa bipasso 10/16 A. 220 V , 2P + N

Presa Siemens 16 A. 220 V , 2P + N

Deviatore unipolare

Q.E.G

25

60

380 V 

  GENERALE

INTERRUTTORE

N°                REVISIONE                      DATA

PROGETTO

ALIM. Q.E.G.

LINEA

25

PE

Kwh

SCHEMA UNIFILARE DEL Q.E.G.

Ed. B

IMPIANTO ELETTRICO

DENOMINAZIONE IMPIANTO:             TITOLO:

DATA

DISEGNO   TAV.:

B

ENEL

4P 10 KA

34.20 A 380 V

60

34.20 A 380 V 17.10 A 380 V

4P 6 KA

25

10 10 6 6

4P 4.5 KA

  GENERALE

Q.E.G. Q.E.PT Q.E.P1

17.10 A 380 V

25

4P 4.5 KA

PROGETTO

DENOMINAZIONE IMPIANTO:             TITOLO:N°              REVISIONE                       DATA

SCHEMA UNIFILARE DEL Q.E.PT

DISEGNO   TAV.:

DATA

 C 25                             C 16                             C 16                           C 10                            C 10                          C 10                           C 10                            C 10                            C 10

3.76 KW                          1.5 KW                        1.5 KW                      0.10  KW                     0.17  KW                    0.12 KW                     0.11 KW                    0.18 KW                    0.08 KW

17.10 A 380 V              6.82 A 380 V              6.82 A 380 V               0.45 A 220 V              0.76 A 220 V                0.55 A 220V               0.51 A 220 V           0.83 A 220 V                0.36 A 220 V

4P 4.5 KA4P 4.5 KA4P 4.5 KA

GENERALEGENERALE TV e TD

C

B

6 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

IMPIANTO ELETTRICO

2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA

0,03

ILLUMINAZIONE

achivio

PRESE 1/2 

cortile

ILLUMINAZIONE

Aule 1-2-3

GENERALE

PRESE 1/2 

ILLUMINAZIONE

Bagni

ILLUMINAZIONE

Aule 4-5

ILLUMINAZIONE

Androne

Ed. B

PROGETTO

DENOMINAZIONE IMPIANTO:             TITOLO:N°              REVISIONE                       DATA

SCHEMA UNIFILARE DEL Q.E.P1

1       1

FOGLIO           DI:

DISEGNO   TAV.:

DATA

GENERALEGENERALE TV e TD

D

B

IMPIANTO ELETTRICO

ALTRO

PRESE 1/2 

ILLUMINAZIONE

Aule 6-7-8

GENERALE

PRESE 1/2 

ILLUMINAZIONE

Bagni

ILLUMINAZIONE

Aule 9-10

ILLUMINAZIONE

Androne

Ed. B

D

C

0.05 A 

Corridoio

Corridoio

 C 25                           C 16                            C 16                           C 10                             C 10                            C 10                         C 10                           C 10                           C 10

3.76 KW                       1.5 KW                       1.5 KW                      0.10  KW                     0.17  KW                    0.12 KW                    0.11 KW                    0.18 KW                   0.08 KW

17.10 A 380 V             6.82 A 380 V               6.82 A 380 V              0.45 A 220 V               0.76 A 220 V              0.55 A 220V              0.51 A 220 V              0.83 A 220 V              0.36 A 220 V

4P 4.5 KA4P 4.5 KA4P 4.5 KA

6

FG17 450/750V

2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA 2P 4.5 KA

0,03

0.3 A 

FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V

FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V

FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V FG17 450/750V

D. CARDOLI

D. CARDOLI

D. CARDOLI

1       1

FOGLIO           DI:

1       1

FOGLIO           DI:
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