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0,90

1,20 1,20

B'

A'

A

B

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

PORTA

SEMPRE

CHIUSA AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE

D'USO PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

AMBIENTE NON

UTILIZZATO

SENZA

DESTINAZIONE

D'USO PRIVO DI

MATERIALE

COMBUSTIBILE

ALL'INTERNO

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE

D'USO PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

P-2_01

VIA DI FUGA

ATTORI

P-1_01

CORRIDOIO

CAMERINI

P-1_04

BAGNO

CAMERINO 2

P1_04

SOSTA

PUBBLICO

P1_07

GALLERIA

62 POSTI

P0_07

PLATEA

106 POSTI

+2 POSTI

PER

DISABILI

ALTEZZA

ANTINCENDIO

15.50 m
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2,90

3,49

2,91

2,92

2,40

2,70

2,97

3,92

3,70

AMBIENTE

NON

UTILIZZATO

2
2

,
0
0

P0_08

PALCO

P0_06

VIA DI FUGA

PLATEA

P1_08

CABINA PROIE-

ZIONI DIGITALE

P-2_04

LOCALE IMP.

VENTILAZ.

P-2_01

VIA DI FUGA

ATTORI

P-2_02

CENTRALE

TERMICA

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

AMBIENTE NON UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE ALL'INTERNO

AMBIENTE NON

UTILIZZATO

SENZA DESTINAZIONE

D'USO

PRIVO DI MATERIALE

COMBUSTIBILE

ALL'INTERNO

P0_07

PLATEA

106 POSTI

+2 POSTI

PER

DISABILI

P1_07

GALLERIA

62 POSTI

ESALATORE

FUMI

160LX80H

APERTURA

COLLEGATA

CON IMPIANTO

RIVELAZIONE

FUMI

6,17

1,50

0,28

4,39

1,00

3,35

12,36

4,05

3,26

1,62

12,78

1,13

18,06

1,13

2,40

3,07

2,74

2,70

2,99

2,30

2,10

3,13

0,12

2,80
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Piazza

del

Campo

QUADRO ELETTRICO GENERALE 

IDRANTE UNI 45

PULSANTE MANUALE DI

ALLARME INDIRIZZABILE

IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE

DI FUMO DI TIPO OTTICO E

TERMOVELOCIMETRICO

LUCE EMERGENZA

LAMPADA AUTONOMA DI SICUREZZA CON

INDICAZIONE "USCITA DI SICUREZZA"

LAMPADA AUTONOMA DI SICUREZZA

LUCE EMERGENZA

EMERGENZA

F

ESTINTORE A POLVERE

U.S.

PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 120

CON O SENZA MANIGLIONE ANTIPANICO

CON O SENZA FUNZIONE DI U.S.

C.R.I.

PANNELLO OTTICO ACUSTICO

"ALLARME INCENDIO"

ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.FF.

PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO

PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE

PERCORSO D'USCITA VERSO L'ALTO

MURI REI 90

CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI

MURI REI 120

MURI REI 30

ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO SPLINKER

ESTINTORE A CO2

CO2

INGRESSO DEL PUBBLICO

INGRESSO PERSONALE ED ATTORI

SENSO DI PERCORRENZA CARRABILE

COMUNE DI SUBIACO

Piazza S. Andrea, 1

00028 ROMA

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Cultura

(Attuazione DRG 365 del 2016

"Sviluppo delle strutture culturali")

RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PER LA RIAPERTURA DEL TEATRO NARZIO

Committente:

MARZO 2018
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VALUTAZIONE PROGETTO

Comune di Subiaco

Piazza S. Andrea, 1

00028 Subiaco (RM)

Sindaco: Dott. Francesco Pelliccia

RUP: Arch. Daniele Cardoli

Progettista: Arch. Anelinda Di Muzio

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n° 9971

Via Baldassarre Peruzzi n. 20, 00153 Roma

Tel-fax: 06.57301390 / 333.2488939

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
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PIANTA PIANO SOTTOTETTO; SEZIONI A-A'/B-B'; PLANIMETRIE

1:100 - 1:500 - 1:1000

VF02

N

5 m43210

PIANTA PIANO SOTTOTETTO_SCALA 1:100 SEZIONE A-A'_SCALA 1:100

SEZIONE B-B'_SCALA 1:100

PLANIMETRIA_SCALA 1:500

FOTO AEREA_SCALA 1:1.000

LEGENDA

N

N

ALTEZZA ANTINCENDIO: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”

LEGENDA


